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Descripcion del Sector
Barrio: Santurce

Sector;: Tras Talleres

Visitamos la calle Andino intercepcion calle Rosa del sector Tras Talleres porque
estaba en un listado suministrado por el municipio de San Juan como un &rea que sufre
inundaciones, al llegar al area encontramos un sistema de drenaje en buenas
condiciones y preguntamos a vecinos de la zona y nos indican que no tienen problemas
de inundaciones en el area.

En este estudio se analizo la cuadricula F7b. De las estructuras analizadas tenemos
que el 100% de las estructuras estan limpias. Hay varias estructuras que se
encontraron en el lugar que no estaban identificadas en los dibujos del Municipio de
San Juan.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos. También se incluye los datos de campo
obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.






REGION #1 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

SANTURCE
TRAS TALLERES
IVAN ACEVEDO
JAMES LLOYD
AGOSTO 2009

CUADRICULA | ESTRUCTURAS LOCALIZACION / DIRECCION CONDICION EXISTENTE RECOMENDACIONES ; x RE-VISITAR

Esta zona esta identificada por el municipio como que se  Accion Inmediata: Verificamos el lugar y notamos que en general el
F7b S-012 - S-014 Calle Andino int. Calle Rosa inunda, al llegar al drea lo Unico que pudimos observar es  sistema pluvial estd en buenas condiciones para drenar la zona, se pudiera SI
que de tres estructuras de drenaje una es muy pequefia.  observar después de un evento de lluvia para ver cémo se comporta.

H:\08PR0O99\CO0\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-1\SANTURCE\TRAS_TALLERES\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Hallazgos-Rev1l_Brigada _No_4 lof1l






ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

REGION No. 1 0»20: CSA
BRIGADA: No. 4 CS?Group Architects and Engineers, LLP
BARRIO:; Santurce
SECTOR: Tras Talleres Semana: del 24 al 28 Agosto 09
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Esta area estaba marcada por
. el MSJ como que tenia
F7b | Calle Andino frente a S-012 1 problemas verificamos que no
residencial hay problema.
F7b Calle Rosa S-013 1
F7b Calle Rosa S-014 1
TOTAL TAPADAS Y/O
SUCIAS 0
TOTAL LIMPIAS 3
TOTAL SELLADAS 0
TOTAL COMBINADAS 0
% TAPADAS 0
% LIMPIAS 100
% SELLADAS 0

% COMBINADAS 0
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S PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
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